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JY(ST)Y 4x2x0,6

Lichtruf-BUS

/M

TY(ST)Y 4x2x0,6

JY(ST)Y 4x2x0,6

/M

Dose fiir Besetztlampe
60mm tief — !

A
Redkontakt in Zarge [B——

Magnet im Tiirblatt

LEGENDE:

Kabel JY(ST)Y 2x2x0,6

~ > Besetztlampe
f@@] oberhalb jeder Badtiir

— " Tiefe Dose (min. 60mm)

Badtiirsteuerung
(305x245x96,5)mm BxHxT
mit USV (optional)

Elektroschlof
@ 12V max 1A
(305x515x96,5)mm BxHXT

Ruhestrom

O
| PIR-Melder

Dose fiir Besetztlampe
{ — 60mm tief

—@ Redkontakt in Zarge

Magnet im Tiirblatt
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